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MID  Europäische Messgeräterichtlinie 
NDAV  Gasnetzausschlussverordnung 
EnWG   Energiewirtschaftsgesetz vom 07. Juli 2005 
GasNZV   Gasnetzzugangsverordnung vom 25. Juli 2005 
DIN EN 1359   Gaszähler; Balgengaszähler 
DIN EN 1776  Erdgasmessanlagen – Funktionale Anforderungen 
DIN EN 10204   Metallische Erzeugnisse ‐ Arten von Prüfbescheinigungen 
DIN EN 12261   Gaszähler; Turbinenradgaszähler 
DIN EN 12405   Gaszähler; Elektronische Zustands ‐ Mengenumwerter 
DIN EN 12480   Gaszähler; Drehkolbengaszähler 
DIN 30690‐1   Bauteile in Anlagen der Gasversorgung 
PTB TR G 13  Einbau und Betrieb von Turbinenradgaszählern 
PTB‐Prüfregel Bd.30    Hochdruckprüfung von Gaszählern 
DVGW G 485   Digitale Schnittstelle für Gasmessgeräte (DSfG) 
DVGW G 486   Realgasfaktoren und Kompressibilitätszahlen von Erdgasen;  

Berechnung und Anwendung 
DVGW G 488   Anlagen für die Gasbeschaffenheitsmessung Planung, Errichtung, Betrieb 
DVGW G 491   Gas‐Druckregelanlagen für Eingangsdrücke bis einschließlich 100 bar; Planung, 

Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb 
DVGW G 492   Gas‐Messanlagen für einen Betriebsdruck bis einschließlich 100 bar; Planung, 

Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung 
DVGW G 495   Gasanlagen ‐ Instandhaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


